DONSlab

GRUPPE A-PARAMETRE R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkered
tif. 458031 33
Asnzes Vandvaerk Analyserapport nr. 20220128/005
Storshagevej 11B 28. januar 2022
4550 Asnges Blad 1 af 1

o $2 DANAK

Test Reg. nr. 48

Rapporten md kun gengjves i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede preve

DIREKTE UNDERSOGELSE .
Provested: Kantine
Temperatur 19,2 . °C i Toftegardsvej 25
Lugt* Klor
Provedato: 2022-01-24 K1 11:08
Smag* Normal
Eane fhgen Provetager: Laboratoriet II;AST gan}:al L 52021
Udseende* Klar rovetagnmg ver.
MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE Sr
Kimtal v. 22°C pr.ml 1 200 DS/EN6222:2000, MMO005 0,15
Coliforme bakterier pr.100ml <1 dam’: Colilert18, MMO001 0,06
E. coli pr.100ml <1 1 Colilert18, MMO001 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav )  |METODE Urel
Farvetal Pt mg/1 9,0 15 DS/EN7887:2012, M035 15%
Turbiditet FNU 0,12 i DS/EN7027:2016, M036 5%
pH pH 7,7 =85 DS/EN ISO 10523:2012, M051
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 68,3 250 DS/EN27888:2003 15%
Jern, total Fe mg/l < 0,01 052 DS225:1939 mod. 10%
Nitrit NO, - mg/l < 0,001 (o)1 DS/EN 265777:2003, M008 6%
Iit 0)3 mg/1 8,4 DS/EN 58142012, M022 5%
|
i
{
|
|
|
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1110 af 30/05/2021. Oplysninger om analysedzato kan rekvireres.
Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering S ‘ d EH 1 b' .
im.: Ikke mélelig Uy og S: Méleusikkerhed (se BEK nr 1770 af 28/11/2020) o pAREdarC, =i, qhorgn




GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING

DONSIab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43

3460 Birkered

tif: 458031 33

Asnzs Vandvaerk Analyserapport nr. 20220128/006
Storshagevej 11B 28. januar 2022

4550 Asnaes Blad 1 af 1

s s DANAK
Jupiter (GEUS) A A

Test Reg. nr. 48

Rapporten md kun gengjves i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSOGELSE _
Temperatur 12,6 °C Provested: ??)J;‘tt:;rdsvej 25
Lugt* Klor
Smag* Normal Provedato: 2022-01-24 K1 11:13
Farye? hgen Provetager:  Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1)  |METODE Sr
Kimtal v. 22°C pr.ml 3 200 DS/EN6222:2000, MM005 0,15
Coliforme bakterier pr.100ml <1 dvetms Colilert18, MMO001 0,06
E. coli pr.100ml <1 qiemy Colilert18, MMO001 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskray )  |METODE Ukl
Farvetal Pt mg/l 753 15 DS/EN7887:2012, M035 15%
Turbiditet FNU 0,12 1 DS/EN7027:2016, M036 5%
pH pH 7,8 7= 8,5 DS/EN ISO 10523:2012, M051
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 68,0 250 DS/EN27888:2003 15%
Jern, total Fe mg/l < 0,01 0.2 DS225:1939 mod. 10%
Iit 0, mg/l 8,8 DS/EN 5314:2012, M022 5%

1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1110 af 30/05/2021.
Opflg. pa preve af 2022-01-24 rapport nr. 20220128/005

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke mélelig, Uy 0g:Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr 1770 af 28/11/2020) Karin Spanggaard, EH, laborant




DONSlab
GRUPPE A-PARAMETRE R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S

Blokken 43
3460 Birkered
tif. 458031 33

Asnaes Vandvaerk Analyserapport nr. 20220324/010
Storehagevej 11B 25. marts 2022
4550 Asnaes Blad 1 af 1

o s DANAK

Test Reg. nr. 48

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSOGELSE
Provested: Kﬂkken.
Temperatur 25,7 °C Hovevej 36A
Lugt* Ingen lugt
gt sl e Provedaio:  2022-03-21 KL 09:42
Smag* Normal
Farve* Ingen ; MST Manual for
Provetager: Laboratoriet ;
Tkl cende* Klar £ e Provetagning ver. 5 2021
MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) [METODE Sy
Kimtal v. 22°C pr.ml 25 200 DS/EN6222:2000, MMO005 0,15
Coliforme bakterier pr.100ml <1 i.m. Colilert18, MMO001 0,06
E. coli pr.100ml <1 1.m: Colilert18, MMO001 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskray ) |METODE Urel
Farvetal Pt mg/l 7,2 15 DS/EN7887:2012, M035 15%
Turbiditet FNU 0,09 1 DS/EN7027:2016, M036 5%
pH pH 7,4 7 - 8,5 DS/EN ISO 10523:2012, M051
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 74,3 250 DS/EN27888:2003 15%
Jern, total Fe mg/l 0,014 0.2 DS225:1939 mod. 10%
Nitrit NO, " mg/l < 0,001 0.1 DS/EN 26777:2003, M008 6%
It 0, mg/1 9,3 DS/EN 5814:2012, M022 5%
|
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
e,
Tegn forklaring » ]
! Vandkvalitetskrav ikke ovetholdt. * uden for akkreditering :
i.m: Ikke mélelig Upy 0g : Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021) Karin Spanggaard, EH, laborant




DONSlab

GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkered
tif:458031 33

Asnzs Vandvaerk Analyserapport nr. 20220324/011
Storghagevej 11B 25. marts 2022
4550 Asnzes Blad 1 af 1

ot 2 DANAK

Test Reg. nr. 43

Rapporten mi kun gengjves i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSOGELSE
Temperatur 6,4 °C Provested: ﬁgjﬁ; 36A
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato: 2022-03-21 KL 09:47
Ranel agen Provetager:  Laboratoriet DS/1SO5667-5:2006
Udseende* Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE Sy
Kimtal v. 22°C pr.ml 2 200 DS/EN6222:2000, MMO005 0,15
Coliforme bakterier pr.100ml <1 i.m. Colilert18, MMO001 0,06
E. coli pr.100ml <1 dom. Colilert18, MM001 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav )  |METODE Urel
Farvetal Pt mg/l 7,3 15 DS/EN7887:2012, M035 15%
Turbiditet FNU 0,08 1 DS/EN7027:2016, M036 5%
pH pH 7,7 78,5 DS/EN ISO 10523:2012, M051
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 67,7 250 DS/EN27888:2003 15%
Jern, total Fe mg/l 0,012 0.2 DS225:1939 mod. 10%
It 0, mg/l 11 DS/EN 53142012, M022 5%
1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger om analysedzto kan rekvireres.

Opflg. pa preve af 2022-03-21 rapport nr. 20220324/010

.-...‘. N ‘\.‘ w“«——\ = A
Tegn forklaring ; P
! Vandkvalitetskrav ikke ovetholdt. * uden for akkreditering Karin S 4. BH Isborait
i.m.: Ikke mélelig Uy 0g S: Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021) L, SpANggaarc, 521, fadora




DONSlab

DRIFTSKONTROL (BILAG E - KONTROLPARAMETRE VED

AFGANG FRA ET VANDINDVI} ID]NGSANL:‘EG) :1 IifNS:BVandanalytlsk Laboratorium A/S
OKKen
3460 Birkerad
tif: 45803133
Asnzs Vandveaerk Analyserapport nr. 20220601/005
Storghagevej 11B 1. juni 2022
4550 Asnaes Blad 1 af 1

o & DANAK

Test Reg. nr 43

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSOGELSE
Temperatur 9,9 °C Provested: Sff:;lig\:gl B
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato: 2022-05-09 KL 11:45
e hgen Provetager:  Laboratoriet DS/1S05667-5:2006
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskray ) |METODE Sr
Kimtal v. 22°C pr.ml 1 200 DS/EN6222:2000, MMO005 0,15
Kimtal v. 37°C pr.ml 9 DS/EN6222:2000, MMO005 0,15
Coliforme bakterier pr.100ml <1 ak i Colilert18, MM001 0,06
E. coli pr.100ml <1 1. Colilert18, MMO001 0,06
Enterokokker pr.100ml <1 qo.m. Enterolert-DW*

FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskray ) [METODE Urel
Farvetal Pt mg/l 8,2 15 DS/EN7887:2012, M035 15%
Turbiditet FNU 0,21 1 DS/EN7027:2016, M036 5%
pH pH 7,8 7~ 85 DS/EN 18O 105232012, M051
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 67,6 250 DS/EN27888:2003 15%
NVOC C mg/l 2,8 4 SM5310 Ed.2012, M032 12%
Calcium ca?t mg/1 79 <200 ICP-OES, M069 10%
Magnesium Mgt mg/1 16 50 ICP-OES, M069 15%
Jern, total Fe mg/1 0,020 0.2 ICP-OES, M069 10%
Mangan Mn mg/l < 0,001 0.05 ICP-OES, M069 5%
Ammonium* NH, * mg/l < 0,02 0.05 ISO 7150/1:1984, M004 15%
Nitrat NO;3 - mg/l 3.2 50 DS/EN10304:2009, M008 5%
Nitrit NO, " mg/l < 0,001 0.01 DS/EN 26777:2003, M008 6%
Hérdhed, total °dH 15 5.=80 Beregnet 3,5 %
Iit 0, mg/l 10 DS/EN 5814:2012, M022 5%

1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger orﬁanalysedmo kan rekvireres.

) .

Tegn forklaring;

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering, ;

im: Tkke mélelig, Upy 0g Sy: Mileusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021) Karin Spanggaard, EH, laborant




MIKROBIOLOGISK KONTROL

Asnzs Vandveerk
Storshagevej 11B
4550 Asnaes

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DONSlab

R.DONS$’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43

3460 Birkered

tlf: 45803133

Analyserapport nr. 20220601/006
1. juni 2022
Blad 1 af 1

s DANAK

Test Reg. nr 48

Rapporten méd kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gelder udelukkende for den analyserede prave

DIREKTE UNDERSOGELSE
5 : Hojdebeholder

Temperatur 10,3 ¢ | |[Provested: Asevangsvej 26A
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato: 2022-05-09 K1. 12:10
Karvet Fuen Provetager:  Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav )  |METODE Sr
Kimtal v. 22°C pr.ml 2 200 DS/EN6222:2000, MMO005 0,15
Kimtal v. 37°C pr.ml 6 DS/EN6222:2000, MM005 0,15
Coliforme bakterier pr.100ml <1 i.m. Colilert18, MM001 0,06
E. coli pr.100ml <1 qoms Colilert18, MMO001 0,06

1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.

Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikke ovetholdt. * uden for akkreditering,

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

im.: Ikke milelig Uy ogS: Maleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

"~ ,:i,\r\l = -

Karin Spanggaard, EH, laborant




DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43

3460 Birkered

tif. 45803133

GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING

Asnzes Vandvaerk Analyserapport nr. 20220822/008
Storshagevej 11B 22. august 2022

4550 Asnaes Blad 1 af 1

Kopi til: ﬁ?

Jupher (GEUS) DANAK

Test Reg. nr 48

Rapporten md kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSOGELSE
Temperatur 18,3 °C Provested: gzif:gej )
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato: 2022-07-25 KL 11:51
Farye® Ingen Provetager:  Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskray 1)  |METODE Se
Kimtal v. 22°C pr.ml 1 200 DS/EN6222:2000, MMO005 0,15
Coliforme bakterier pr.100ml <1 i.m. Colilert18, MMO001 0,06
E. coli pr.100ml <1 1., Colilert18, MMO001 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE Urel
Farvetal Pt mg/l 7,9 15 DS/EN7887:2012, M035 15%
Turbiditet FNU 0,34 1 DS/EN7027:2016, M036 5%
pH pH 7.7 J— 8.5 DS/EN IS0 10523:2012, M051
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 68,1 250 DS/EN27888:2003 15%
Jern, total Fe mg/l 0,015 0.2 DS225:1939 mod. 10%
Iit 0, mg/l 9,2 DS/EN 5814:2012, M022 5%

1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.
Opflg. pa preve af 2022-07-25 rapport nr. 20220822/007

Oplysninger om analysedzto kan rekvireres.

Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering,

:m: Ikke mélelig Upy og S: Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021) Karin Spanggaard, EH, laborant




GRUPPE A+B PARAMETRE

Asnzs Vandveerk
Storshagevej 11B
4550 Asnaes

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43

3460 Birkered

t1f: 45803133

Analyserapport nr. 20220822/007
22. august 2022
Blad | af 6

2 DANAK

Test Reg nr 48

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSOGELSE
Provested: Bagert
Temperatur 24,1 °C Centervej 2-4
Lugt* Ingen lugt
it ol et Provedato: 2022-07-25 KL 11:44
Smag* Normal
Farve! “Hgen Provetager: Laboratoriet {:A o ivIan}Jal e 52021
Udseende* Klar revelagning ver.
MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav )  |METODE Sr
Kimtal v. 22°C pr.ml 3 200 DS/EN6222:2000, MM005 0,15
Coliforme bakterier pr.100ml <1 Jom. Colilert18, MMO001 0,06
E. coli pr.100ml <1 1T, Colilert18, MMO001 0,06
Enterokokker pr.100ml <1 i.m. Enterolert-DW*
FYSISK-KEMISK UNDERSGGELSE RESULTAT Vandkvalitetskray ) |METODE Urel
Se blad 2.
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
Tegn forklaring Ei S, A
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering,
im: Ikke mélelig Uy og S;: Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021) Karin Spanggaard, EH, laborant




GRUPPE A+B PARAMETRE

Asnas Vandvark

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerod

& DANAK
tif- 45803133 ToatReg v 43

Analyserapport nr. 20220822/007

gaerglf;::ej 2-4 231; da;‘ga“fsg 022

Provedato: 2022-07-25 Kl. 11:44

FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav )  |METODE Urel
Farvetal Pt mg/l 7,6 15 DS/EN7887:2012, M035 15%
Turbiditet FNU 0,30 1 DS/EN7027:2016, M036 5%
pH pH 7,7 7 - 8,5 DS/EN ISO 10523:2012, M051
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 76,3 250 DS/EN27888:2003 15%
NVOC C mg/l 2,8 4 SM5310 Ed.2012, M032 12%
Natrium Na* mg/l 65 175 ICP-OES, M069 15%
Jern, total Fe mg/l 0,011 0.2 ICP-OES, M069 10%
Mangan Mn mg/l < 0,001 0.05 ICP-OES, M069 5%
Ammonium* NH, * mg/l < 0,02 0.05 ISO 7150/1:1984, M004 15%
Klorid Cl mg/l 58 250 DS/EN10304:2009, M008 15%
Fluorid F mg/l 0,29 1.5 DS/EN10304:2009, M008 15%
Sulfat S04 % mg/l 12 250 DS/EN10304:2009, M008 15%
Nitrat NO;3 - mg/l 3,3 50 DS/EN10304:2009, M008 5%
Nitrit NO," mg/l < 0,001 0.1 DS/EN 26777:2003, M008 6%
Antimon Sb ug/l < 0,20 550 ICP/MS 10%
Arsen As pg/l 0,14 5 ICP/MS 10%
Bly Pb pg/l 0,12 5 ICP/MS 10%
Bor B pg/l 216 1000 ICP-OES, M069 10%
Cadmium Cd pg/l < 0,0030 3 ICP/MS 10%
Krom, total Cr pg/l 0,3 50 ICP/MS 10%
Kobber Cu ng/l <0,3 2000 ICP/MS 10%
Kobolt Co g/l 0,023 5 ICP/MS 10%
Kviksglv Hg pg/l < 0,0010 150 DS/EN ISO 12846 10%
Nikkel Ni g/l < 0,030 20 ICP/MS 10%
Selen Se g/l < 0,050 10 ICP/MS 12%
Aluminium Al pg/l 24 200 ICP/MS 10%
Zink Zn pg/l 18 3000 ICP-OES, M069 5%
Iit (03 mg/l 8,6 DS/EN 5814:2012, M022 5%

|

1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.

Metaller er udfert af ALS, akkr.nr. 361,
rapport nr. 171860/22, kopi kan rekvireres.
Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

i.m.; Tkke mélelig Upy ogSy: Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Karin Spanggaard, EH, laborant




DONSlab

GRUPPE A+B PARAMETRE R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S

3460 Birkerod w DANAK
tlf: 45803133 Tost Reg w43

Asnas Vandvaerk
Bageren
Centervej 2-4

Analyserapport nr. 20220822/007
22. august 2022

Provedato: 2022-07-25 Kl. 11:44 HRahato
UNDERLEVERANDOR
ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE Urel
AROMATER Tkke pévist
Benzen ng/l < 0,020 1 GC/MS 20%
KLOREREDE OPLGSNINGSMIDLER Ikke pévist
Trichlormethan (Chloroform) ng/l < 0,020 1 GC/MS 20%
Trichlorethen (Trichlorethylen) ng/l < 0,020 1L GC/MS 20%
Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen) ng/l < 0,020 1 GC/MS 20%
1,1,1-Trichlorethan ug/l < 0,020 1 GC/MS 20%
1,2-dichlorethan ng/l < 0,020 it GC/MS 20%
Vinylchlorid ng/l < 0,020 0,50 GC/MS 20%
1,1-dichlorethylen pg/l < 0,020 1 GC/MS 20%
trans-1,2-dichlorethylen ug/l < 0,020 1 GC/MS 20%
cis-1,2-dichlorethylen ug/l < 0,020 1 GC/MS 20%
Dichlormetan ng/l < 0,10 1 GC/MS 20%
1,1,2-Trichlorethan ng/l < 0,020 1 GC/MS 20%
1,1,1,2-Tetrachlorethan ng/l < 0,020 il GC/MS 20%
1,1,2,2-Tetrachlorethan ng/l < 0,020 1 GC/MS 20%
PAH-FORBINDELSER Ikke pévist
Benzo(a)pyren pg/l < 0,0010 0.01 GC/MS/SIM  30%
Benzo(g,h,i)perylen ng/l < 0,0010 GC/MS/SIM  30%
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l < 0,0010 GC/MS/SIM  30%
Fluoranthen ug/l < 0,0010 0 GC/MS/SIM  30%
Benzo(b+j+k)fluoranthen pg/l < 0,0010 GC/MS/SIM  30%
KLOR-FENOLER Ikke pavist
Pentachlorphenol ng/l < 0,010 0,01 LC/MS/MS 30%
ANDRE ORGANISKE STOFFER Pévist
Trifluoreddikesyre, TFA* ng/l 0,088 9 LC/MS/MS 30%
Acrylamid ng/l < 0,050 0,10 LC/MS/MS 20%
Epichlorhydrin ng/l < 0,10 0,10 GC/MS 20%
1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
Org. mikroforureninger er udfert af ALS, akkr.nor. 361, o
rapport nr. 171860/22, kopi kan rekvireres. SR S - N

Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering,
im.: Ikke milelig U,y og S;: Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021) Karin Spanggaard, EH, laborant




GRUPPE A+B PARAMETRE

Asnzs Vandveark

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerad

2 DANAK
tf.458031 33 TostReg. v 43

Analyserapport nr. 20220822/007

gaei::xrllej 2-4 o

Provedato: 2022-07-25 KL 11:44

UNDERLEVERANDOR

ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskray 1) |METODE Urel

PFAS-FORBINDELSER Ikke pavist
Perflourononansyre, PFNA pg/l < 0,0010 ISO 21675:2019 30%
Perfluoroheptansyre, PFHpA ng/l < 0,0010 ISO 21675:2019 30%
Perfluoroktansyre, PFOA ng/l < 0,0010 ISO 21675:2019 30%
Perfluorhexansulfonsyre ,PFHxS ng/l < 0,0010 ISO 21675:2019 30%
Perfluoroktansulfonsyre, PFOS pg/l < 0,0010 ISO 21675:2019 30%
Perfluoroktansulfonamid, PFOSA ug/l < 0,0010 ISO 21675:2019 30%
Perfluorhexansyre, PFHxA ng/l < 0,0010 ISO 21675:2019 30%
Perfluorobutanoate, PFBA pg/l < 0,0010 ISO 21675:2019 30%
Perfluorodecansyre, PFDA ng/l < 0,0010 ISO 21675:2019 30%
6.2 FTS ng/l < 0,0010 ISO 21675:2019 30%
Perfluorpentansyre, PFPeA ng/l < 0,0010 ISO 21675:2019 30%
Perfluorbutansulfonsyre, PFBS ug/l < 0,0010 ISO 21675:2019 30%
PFAS Sum (12) ng/l < 0,0010 Beregnet

1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger om analysedzto kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udfert af ALS, akkr.nr. 361, -

rapport nr. 171860/22, kopi kan rekvireres. e e B

Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke mélelig U,y og S;: Méaleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Karin Spanggaard, EH, laborant




GRUPPE A+B PARAMETRE

Asnzs Vandvark
Bageren
Centervej 2-4

DONSIab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S

Blokken 43

tif: 458031 33

3460 Birkerod W DANAK

Analyserapport nr. 20220822/007

22. august 2022

Provedato: 2022-07-25 K1. 11:44 B3 ard

UNDERLEVERANDOR

ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskray 1) |METODE Urel

PESTICIDER Ikke pévist
Atrazin ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 15%
Bentazon ng/l < 0,010 0,10 LCMS/MS  10%
Dichlobenil ng/l < 0,010 0,10 GC/MS 10%
Dichlorprop (2,4-DP) ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 10%
Diuron ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 15%
Ethylenthiourea pg/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
Glyphosat pg/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
Hexazinon pg/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 10%
MCPA ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 15%
Mechlorprop (MCPP) ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 15%
Metribuzin pg/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 15%
Simazin ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 10%
2,6-dichlorbenzosyre ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
2,4~dichlorphenol ng/l < 0,010 0,10 LC/MS 15%
2,6-dichlorphenol ug/l < 0,010 0,10 LC/MS 10%
2-(4-chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP) ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
2,6-DCPP ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
4-Nitrophenol ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 15%
Aminomethylphosphonsyre, AMPA* ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 10%
Desethyldesisopropyl-atrazin ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
Desethyl-hydroxy-atrazin ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
Desethylatrazin ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 15%
Desethylterbutylazin ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
Desisopropylatrazin ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 15%
Desisopropyl-hydroxyatrazin ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
Didealkyl-hydroxy-atrazin ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
Hydroxyatrazin ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 15%
Hydroxysimazin ug/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 15%
Metribuzin-desamino-diketo ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
Metribuzin-diketo g/l < 0,010 0,10 LOMSMS  20%
Metribuzin-desamino ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
Metalaxyl/Metalaxyl-M ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
CGA 62826 ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
CGA 108906 pg/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
Desphenyl-chloridazon ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%

1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger om analysedzto kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udfert af ALS, akkr.nr. 361, .

rapport nr. 171860/22, kopi kan rekvireres. S TIPS e

Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke mélelig Uy og S Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Karin Spanggaard, EH, laborant




GRUPPE A+B PARAMETRE

Asnzs Vandvaerk

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43

3460 Birkerod
tif. 45803133

W DANAK

Analyserapport nr. 20220822/007

Comervej 24 it

Provedato: 2022-07-25 KI. 11:44

UNDERLEVERANDOR

ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskray )  |METODE Urel

PESTICIDER Ikke pévist
Methyl-desphenyl-chloridazon ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
Aldrin pg/l < 0,010 0,03 GC/MS 30%
Dieldrin ng/l < 0,010 0,03 GC/MS 30%
Heptachlor ng/l < 0,010 0,03 GC/MS 30%
Heptachlorepoxid ng/l < 0,010 0,03 GC/MS 30%
1,2,4-Triazol pg/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 20%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 30%
Chlorothalonilamidsulfonsyre ng/l < 0,0050 0,01 LC/MS/MS 30%
Alachlor ESA ne/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 30%
Dimethachlor ESA ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 30%
Dimethachlor OA ug/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 30%
Metazachlor ESA ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 30%
Metazachlor OA ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 30%
Propachlor ESA ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 30%
5-Trifluoromethyl-pyridin-2-ol (TFMP)* ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 30%
Monuron* ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 30%
(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre* ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 30%
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre* ug/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 30%
t-sulfinyleddikesyre* ng/l < 0,010 0,10 LC/MS/MS 30%
Imazalil* g/l < 0,010 0,1 LOMS/MS  30%
Mataldehyd* ng/l < 0,010 0,1 LC/MS/MS 30%
Metamitron-desamino ng/l < 0,010 o)yl LC/MS/MS 20%
2,4-Dicarbamoyl-3,5,6-trichlorobenzenesulfonic acid* ng/l < 0,010 01 LC/MS/MS 30%
LMS5 (CGA 324007)* pg/l < 0,010 (o)l LC/MS/MS 30%
LM6 (SYN545666)* ng/l < 0,010 0,1 LC/MS/MS 30%

1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger 01;1 analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udfert af ALS, akkr.nr. 361, 7

rapport nr. 171860/22, kopi kan rekvireres. e, e

Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikie overholdt. * uden for akkreditering,

im.: Ikke mélelig Uy og S;: Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Karin Spanggaard, EH, laborant




DRIFTSKONTROL (PROCES)

Asnzes Vandveerk
Storshagevej 11B
4550 Asnzes

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43

3460 Birkered

tif. 45803133

Analyserapport nr. 20221005/014
6. oktober 2022
Blad 1 af 1

2 DANAK

Test Reg. nr. 48

Rapporten mi kun gengjves i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet grelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSOGELSE
Temperatur 1.2 °C Provested: g‘tffri}lhgz;g‘étgl B
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Prevedato: 2022-09-12 KL 10:08
Farve? Ingen Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT  |Vandkvalitetskrav ) |METODE Sr
Kimtal v. 22°C pr.ml <1 200 DS/EN6222:2000, MMO005 0,15
Kimtal v. 37°C pr.ml <1 DS/EN6222:2000, MMO005 0,15
Coliforme bakterier pr.100ml <1 qeams Colilert18, MM001 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. Colilert18, MM001 0,06
Enterokokker pr.100ml <1 i.m. Enterolert-DW*

FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE Urel
pH pH 7,8 7 =85 DS/EN ISO 10523:2012, M0S1
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 68,0 250 DS/EN27888:2003 15%
Jern, total Fe mg/l 0,023 0.2 ICP-OES, M069 10%
Mangan Mn mg/l < 0,001 0.05 ICP-OES, M069 5%
Ammonium* NH; * mg/l < 0,02 0.05 ISO 7150/1:1984, M004 15%
Nitrit NO, - mg/l 0,009 0.01 DS/EN 26777:2003, M008 6%
Iit (03 mg/l 9,17 DS/EN 5314:2012, M022 5%

Tegn forklaring

1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Tkke mélelig Uy og S: Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Karin Spanggaard, EH, laborant




DONSlab

MIKROBIOLOGISK KONTROL R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkered
tif:45803133

Asnzes Vandvaerk Analyserapport nr. 20221005/015
Storghagevej 11B 6. oktober 2022
4550 Asnaes Blad 1 af 1

o 2 DANAK

Test Reg. nr 48

Rapporten md kun gengjves i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSOGELSE
. Hajdebeholder
Temperatur 1. € |[Prevested: Asevangsvej 26A
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato: 2022-09-12 KL 10:25
Farye? Togen Provetager:  Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006
Udseende* Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSGGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE Sr
Kimtal v. 22°C pr.ml 1 200 DS/EN6222:2000, MM005 0,15
Kimtal v. 37°C pr.ml 1 DS/EN6222:2000, MM005 0,15
Coliforme bakterier pr.100ml <1 i.m. Colilert18, MMO001 0,06
E. coli pr.100ml < 1 i.m. Colilert18, MMO001 0,06
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering N d lab
i.m.: Ikke malelig Upg 0g S: Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021) Karin Spanggaard, EH, laborant




(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK
MIKROFORURENING

Asnzs Vandveerk
Storshagevej 11B
4550 Asnaes

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43

3460 Birkered

tif. 45803133

Analyserapport nr. 20221005/013
6. oktober 2022
Blad 1 af 5

2 DANAK

Test Reg. rv 48

Rapporten mé kun gengjves i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede preve

DIREKTE UNDERSOGELSE
; DGU 197.436
Temperatur 12,0 °C Provested: Bo. 10

Provedato: 2022-09-12 KL 09:57

Provetager: Laboratoriet DS/1SO5667-11:2009
FYSISK-KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskray ) |METODE Urel
Se blad 2.
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger om analysedzto kan rekvireres.

_ - g -

Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke milelig Uy ogS;: Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021) Karin Spanggaard, EH, laborant




(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK DO N S [ d b
MIKROFORURENING R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S

Blokken 43
3460 Birkerod W DANAK
tif: 45803133 TestReg v 42

Asnees Vandvaerk Analyserapport nr. 20221005/013

goGlfo] 97.436 gla (;k;o:;rs 2022

Provedato: 2022-09-12 Kl. 09:57

FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskray ) |METODE Urel
pH pH 15 DS/EN ISO 10523:2012, MO51
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 70,7 DS/EN27888:2003 15%
NVOC C mg/! 2,9 SM5310 Ed.2012, M032 12%
Calcium Ca?t mg/l 77 ICP-OES, M069 10%
Magnesium Mgt mg/l 15 ICP-OES, M069 15%
Natrium Na" mg/l 64 ICP-OES, M069 15%
Kalium Kt mg/l 4,8 ICP-OES, M069 5%
Jern, total Fe mg/l 157 ICP-OES, M069 10%
Mangan Mn mg/l 0,12 ICP-OES, M069 5%
Ammonium* NH;* mg/l 0,90 ISO 7150/1:1984, M004 15%
Bicarbonat HCO; " mg/l 381 DS/EN9963-1:1996, M037 2%
Klorid Cr mg/l 56 DS/EN10304:2009, M008 15%
Fluorid F mg/l 0,29 DS/EN10304:2009, M008 15%
Sulfat S0, % mg/l 4,6 DS/EN10304:2009, M008 15%
Nitrat NO; - mg/l <0,3 DS/EN10304:2009, M008 5%
Nitrit NO; - mg/l < 0,001 DS/EN 26777:2003, M008 6%
Fosfor, total P mg/l 0,25 DS/EN ISO 6878:2004 Del 7, M011 10%
Aggressiv kuldioxid CO, mg/l <2 DS236:1977, M031 2%
Hérdhed, total °dH 14 Beregnet 3,5 %
Svovlbrinte* HyS mg/l < 0,02 DS 278:1976, M030 15%
Metan CHy mg/l 0,07 GC/FID 20 %
Arsen As ng/l 0,17 ICP/MS 10%
Barium Ba ng/l 92 ICP-OES, M069 10%
Strontium St pg/l 510 ICP-OES, MO069 10%
Bor B pg/l 239 ICP-OES, M069 10%
Kobolt Co pg/l < 0,05 ICP/MS 10%
Nikkel Ni pg/l 0,19 ICP/MS 10%
It (0] mg/l 1,7 DS/EN 5814:2012, M022 5%
Kiselsyre Sio, mg/l 24 SM4500-Si D 10%

1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger om analysedzto kan rekvireres.

Metan, As, Co og Ni er udfert af SGS, akkr.nr. 401, Jr—

rapport nr. 452787, kopi kan rekvireres. AN N G -

Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
im.: Ikke mélelig, Uy og S;: Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021) Karin Spanggaard, EH, laborant




(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK
MIKROFORURENING

Asnzs Vandvark

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerod

; s DANAK
tif: 45803133 Tost Reg - 43

Analyserapport nr. 20221005/013

gOGI]JOl il 16343 (:ik:t;o:;rs 2022
Provedato: 2022-09-12 Kl. 09:57
UNDERLEVERANDOR
ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskray 1) |METODE Urel
AROMATER Ikke pavist
Ethylbenzen pg/l < 0,02 GC/MS 20%
Benzen ng/l < 0,02 GC/MS 20%
Toluen ng/l < 0,02 GC/MS 20%
Naphthalen ng/l < 0,02 GC/MS 20%
M+P-xylen ng/l < 0,02 GC/MS 20 %
O-xylen ug/l < 0,02 GC/MS 20 %
KLOREREDE OPLOSNINGSMIDLER Ikke pévist
Trichlormethan (Chloroform) pg/l < 0,02 GC/MS 20%
Trichlorethen (Trichlorethylen) ng/l < 0,02 GC/MS 20%
Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen) pg/l < 0,02 GC/MS 20%
1,1,1-Trichlorethan ng/l < 0,02 GC/MS 20%
1,2-dichlorethan ng/l < 0,02 GC/MS 20%
Vinylchlorid ng/l < 0,02 GC/MS 20%
1,1-dichlorethylen pg/l < 0,02 GC/MS 20%
trans-1,2-dichlorethylen ug/l < 0,02 GC/MS 20%
cis-1,2-dichlorethylen ng/l < 0,02 GC/MS 20%
Dichlormetan pg/l < 0,02 GC/MS 20%
1,1,2-Trichlorethan ng/l < 0,02 GC/MS 20%
1,1,1,2-Tetrachlorethan ng/l < 0,02 GC/MS 20%
1,1,2,2-Tetrachlorethan ng/l < 0,02 GC/MS 20%
ANDRE ORGANISKE STOFFER Ikke pévist
Trifluoreddikesyre, TFA* pg/l < 0,05 LC/MS/MS 30%
TRIHALOMETHANER Ikke pévist
Trihalomethan ng/l < 0,02 GC/MS, P&T 20 %
|
|

1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.

Org. mikroforureninger er udfert af SGS, akkr.nr. 401,
rapport nr. 453167 og 455539, kopier kan rekvireres.
Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

Oplysninger om analysedzato kan rekvireres.

im.: Ikke mélelig Uy 0gS: Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Karin Spanggaard, EH, laborant




(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK
MIKROFORURENING

Asnzs Vandveerk

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43

3460 Birkerad W DANAK
tif:45803133 Tect Reg. . 43

Analyserapport nr. 20221005/013

goc.}tllol97.436 gla ‘é‘j"l’; rs 2022

Prevedato: 2022-09-12 K1. 09:57

UNDERLEVERANDOR

ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE Urel

PESTICIDER Ikke pévist
2,4-D ng/l < 0,01 LC/MS/MS 10%
Atrazin ug/l < 0,01 LC/MS/MS 15%
Bentazon ng/l < 0,01 LC/MS/MS 10%
Dichlobenil ng/l < 0,01 GC/MS 10%
Dichlorprop (2,4-DP) ng/l < 0,01 LC/MS/MS 10%
Diuron ng/l < 0,01 LC/MS/MS 15%
Ethylenthiourea ng/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
Glyphosat ug/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
Hexazinon ug/l < 0,01 LC/MS/MS 10%
MCPA ng/l < 0,01 LC/MS/MS 15%
Mechlorprop (MCPP) ng/l < 0,01 LC/MS/MS 15%
Metribuzin ng/l < 0,01 LC/MS/MS 15%
Simazin ng/l < 0,01 LC/MS/MS 10%
2,6-dichlorbenzosyre ng/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
2,4-dichlorphenol ng/l < 0,01 LC/MS 15%
2,6-dichlorphenol pg/l < 0,01 LC/MS 10%
2-(4-chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP) ng/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
2,6-DCPP ng/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
4-Nitrophenol pg/l < 0,01 LC/MS/MS 15%
Aminomethylphosphonsyre, AMPA pg/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) ng/l < 0,01 LC/MS/MS 10%
Desethyldesisopropyl-atrazin ug/l <0,01 LC/MS/MS 20%
Desethyl-hydroxy-atrazin ng/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
Desethylatrazin g/l < 0,01 LCMSMS  15%
Desethylterbutylazin ng/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
Desisopropylatrazin ug/l <0,01 LC/MS/MS 15%
Desisopropyl-hydroxyatrazin pg/l <0,01 LC/MS/MS 20%
Didealkyl-hydroxy-atrazin pg/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
Hydroxyatrazin ug/l < 0,01 LC/MS/MS 15%
Hydroxysimazin pg/l < 0,01 LC/MS/MS 15%
Metribuzin-desamino-diketo ng/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
Metribuzin-diketo g/l < 0,01 LCMSMS  20%
Metribuzin-desamino pg/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
Metalaxyl/Metalaxyl-M ug/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
CGA 62826 ng/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
CGA 108906 ug/l < 0,01 LC/MS/MS 20%

1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.

Org. mikroforureninger er udfert af SGS, akkr.nr. 401,
rapport nr. 453167 og 455539, kopier kan rekvireres.
Tegn forklaring

| Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

im.: Ikke mélelig, Uy ogS: Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

NI Sy - W

Karin Spanggaard, EH, laborant




(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK
MIKROFORURENING

Asnaes Vandvark

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43

3460 Birkerod 2 DANAK
tif. 45803133 Toot Reg. v 43

Analyserapport nr. 20221005/013

ot 6. otober 2022

Provedato: 2022-09-12 Kl. 09:57

UNDERLEVERANDOR

ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskrav )  |METODE Urel

PESTICIDER Ikke pavist
Chloridazon pg/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
Desphenyl-chloridazon ng/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
Methyl-desphenyl-chloridazon ug/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
Aldrin ng/l < 0,01 GC/MS 30%
Dieldrin ng/l < 0,01 GC/MS 30%
Heptachlor ng/l < 0,01 GC/MS 30%
Heptachlorepoxid ng/l < 0,01 GC/MS 30%
1,2,4-Triazol ng/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
N,N-Dimethylsulfamid (DMS) pg/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
Chlorothalonilamidsulfonsyre ng/l < 0,002 LC/MS/MS 30%
Alachlor ESA pg/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
Dimethachlor ESA ng/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
Dimethachlor OA ng/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
Metazachlor ESA ng/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
Metazachlor OA pg/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
Propachlor ESA pg/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
5-Trifluoromethyl-pyridin-2-ol (TFMP) ng/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
Monuron ug/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre ng/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre ng/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
t-sulfinyleddikesyre ng/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
Imazalil ng/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
Mataldehyd pg/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
Metamitron-desamino pg/l < 0,01 LC/MS/MS 20%
2,4-Dicarbamoyl-3,5,6-trichlorobenzenesulfonic acid* ng/l < 0,05 LC/MS/MS 30%
LMS5 (CGA 324007)* pg/l < 0,01 LC/MS/MS 30%
LMB6 (SYN545666)* ng/l < 0,01 LC/MS/MS 30%

|

1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021.

Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering,

Org. mikroforureninger er udfert af SGS, akkr.nr. 401,
rapport nr. 453167 og 455539, kopier kan rekvireres.

Oplysninger om analysedzto kan rekvireres.

im.: Ikke mélelig Uy og S;: Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Karin Spanggaard, EH, laborant
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GRUPPE A-PARAMETRE R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkered
tif:45803133
Asnzes Vandvzerk Analyserapport nr. 20221118/014
Storshagevej 11B 30. november 2022
4550 Asnzes Blad 1 af 1
ot 2 DANAK
Jupiter (GEUS) A

Test Reg. nr 48

Rapporten ma kun gengjves i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gelder udelukkende for den analyserede prave

DIREKTE UNDERSOGELSE
Provested: Kekken
Temperatur 21;9 G Teglvarkskrogen 5-7
Lugt* I lugt
et it Provedato:  2022-11-14 KL 13:54
Smag* Normal
Farve* Ingen Provetager:  Laboratoriet i‘,/[ ik tl\;lan}lal . 52021
Udseendo® Klar revetagning ver.
MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskray )  |METODE Sr
Kimtal v. 22°C pr.ml 37 200 DS/EN6222:2000, MM00S 0,15
Coliforme bakterier pr.100ml <1 i.m. Colilert18, MM001 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. Colilert18, MM001 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSGGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav )  |METODE Urel
Farvetal Pt mg/l 8,9 15 DS/EN7887:2012, M035 15%
Turbiditet FNU 0,19 it DS/EN7027:2016, M036 5%
pH pH 7,8 T~ 8.5 DS/EN ISO 10523:2012, M051
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 67,2 250 DS/EN27888:2003 15%
Jern, total Fe mg/l 0,048 0.2 DS225:1939 mod. 10%
Nitrit NOy~ mg/l < 0,001 0.1 DS/EN 26777:2003, M008 6%
It (03 mg/1 8,6 DS/EN ISO 17289:2014 5%
1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1383 af 03/10/2022. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.
Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering ) 4. EH. lab
i.m.; Ikke mélelig Upy g Sy: Milleusikkerhed (se BEK. nr 2362 af 26/11/2021) Karin Spanggaard, EH, laborant
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GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43

3460 Birkered
tif. 458031 33

Asnzs Vandvaerk Analyserapport nr. 20221118/015
Storshagevej 11B 30. november 2022
4550 Asnzes Blad 1 af 2

o 2 DANAK

Test Reg. nr. 48

Rapporten mé kun gengjves i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede preve

DIREKTE UNDERSOGELSE
Temperatur 18,9 °C Provested: ?g{;lli:rkskrogen 5-7
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato: 2022-11-14 K1 13:59
Farve* fngen Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Udseende* Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSOGFELSE RESULTAT Vandkvalitetskray ) |METODE Sr
Kimtal v. 22°C pr.ml 4 200 DS/EN6222:2000, MMO005 0,15
Coliforme bakterier pr.100ml <1 1 ome Colilert18, MM001 0,06
E. coli pr.100ml <1 dm. Colilert18, MMO001 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE Urel
Farvetal Pt mg/l 8,1 15 DS/EN7887:2012, M035 15%
Turbiditet FNU 0,12 1 DS/EN7027:2016, M036 5%
pH pH 7,8 7 - 8,5 DS/EN 1SO 10523:2012, M051
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 62,2 250 DS/EN27888:2003 15%
Jern, total Fe mg/1 0,020 0.2 DS225:1939 mod. 10%
Iit 0, mg/l 9,1 DS/EN ISO 17289:2014 5%
1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1383 af 03/10/2022. Oplysninger or;‘xana.lysedzmo kan rekvireres.

Opflg. pa preve af 2022-11-14 rapport nr. 20221118/014

‘ ~ .;,__, \ \ ' /-\\‘ N
Tegn forklaring . o .
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering, Karin S aard. EH. laborant
i.m.: Ikke mlelig Uy og S Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021) In Spanggaard, L£17,
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GRUPPE A‘PARAMETRE M. UDSKYIJNING R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S

Blokken 43

3460 Bicierad 2 DANAK
tIf. 45803133 Tost Reg. rv 43

Asnzs Vandvark Analyserapport nr. 20221118/015

Kokken
Teglvarkskrogen 5-7 ;%dngzrgber 2022

Provedato: 2022-11-14 Kl. 13:59

Tegn forklaring
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.; Ikke mélelig Uy 0gS: Méleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021) Karin Spanggaard, EH, laborant

UNDERLEVERAND@R
ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |MEITODE Urel
PFAS-FORBINDELSER Ikke pavist
Perflourononansyre, PFNA ng/l < 0,0003 ISO 21675:2019 30%
Perfluoroheptansyre, PFHpA ng/l < 0,0003 ISO 21675:2019 30%
Perfluoroktansyre, PFOA ng/l < 0,0003 ISO 216752019 30%
Perfluorhexansulfonsyre ,PFHxS ng/l < 0,0003 ISO 21675:2019 30%
Perfluoroktansulfonsyre, PFOS pg/l < 0,0002 ISO 21675:2019 30%
Perfluoroktansulfonamid, PFOSA ng/l < 0,0003 ISO 21675:2019 30%
Perfluorhexansyre, PEHxA ng/l < 0,0003 ISO 21675:2019 30%
Perfluorobutanoate, PFBA ng/l < 0,0006 ISO 21675:2019 30%
Perfluorodecansyre, PFDA ng/l < 0,0006 IS0 21675:22019 30%
6.2 FTS ng/l < 0,0003 ISO 21675:2019 30%
Perfluorpentansyre, PFPeA ug/l < 0,0006 ISO 21675:2019 30%
Perfluorbutansulfonsyre, PFBS ng/l < 0,0003 ISO 21675:2019 30%
PFAS Sum (12) ng/l <0,1 0,1 Beregnet
PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS (Sum 4) ng/l < 0,0011 0,002 Beregnet
|
|
!
i
1
| z
1) Anforte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1383 af 03/10/2022. Oplysninger om analysedzto kan rekvireres.
Org, mikroforureninger er udfert af SGS, akkr.nr. 401,
rapport nr. 462922, kopi kan rekvireres. . L g




